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Узел десублимации производства гексафторида урана на АО «Сибирский химический комбинат» построен 
по каскадному принципу и включает последовательно связанные друг с другом 3 ступени переработки 
технологического газа. Каждая ступень представляет собой аппарат десублимации, предназначенный для 
выделения ГФУ из состава поступающего на его вход технологического газа. По мере продвижения тех-
нологического газа по ступеням узла десублимации концентрация ГФУ в его составе уменьшается. Таким 
образом, максимальная нагрузка по выделению ГФУ приходится на аппараты 1-ой ступени узла десубли-
мации. 
Работа аппарата характеризуется двумя режимами, которые циклический повторяются: накопление и 
сброс десублимата. В зависимости от длительности времени накопления изменяется толщина и плотность 
полученного десублимата. В моменты сброса происходит осыпание десублимата в транспортные контей-
неры. 
Основным показателем работы узла десублимации является его производительность. Признаком стабиль-
ности работы аппарата является равенство массы сбрасываемого продукта за каждый цикл накопления и 
конечная масса транспортных контейнеров, в которые осыпается десублимат. Обеспечение равенства от-
гружаемых транспортных контейнеров возможно при условии регулирования толщины накапливаемого 
слоя за счёт изменения величины времени накопления [1]. Сложность задачи регулирования состоит в 
непостоянной доле ГФУ в составе перерабатываемого технологического газа и, соответственно, разной 
скорости нарастания десублимата. 
Разработанная САУ управления 1-ой ступенью узла десублимации производства гексафторида урана поз-
воляет добиваться стабильной производительности аппаратов. При расчёте управляющего воздействия 
(времени накопления десублимата) учитываются величина расхода технологического газа, доля ГФУ в его 
составе, температура хладагента в режиме накопления и толщина накапливаемого слоя десублимата. Фор-
мула расчёта получена методом статистического анализа путем проведения полного факторного экспери-
мента на разработанной пространственно-распределённой математической модели аппарата десублима-
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